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INTRODUCCION

LA PROTECCION EFICAZ FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO DE  
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS ES UN RETO, POR:

LA DIFICULTAD
DE PROTEGER
GRANDES ESPACIOS
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ESPACIOS COMPLEJOS QUE 
DIFICULTAN LA INSTALACION 
DE SISTEMAS DE 
PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS  
CONVENCIONALES
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LA ELEVADA DENSIDAD
DE LOS FONDOS
BIBLIOGRAFICOS
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OCUPACION DE LOS FONDOS
BIBLIOGRAFICOS
(UBICACION INCORRECTA)
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LA FRAGILIDAD DE LOS 
MISMOS FRENTE AL ATAQUE 
DE LOS  PRODUCTOS DEL 
INCENDIO Y, EN MENOR 
MEDIDA, DE LOS AGENTES 
EXTINTORES.
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EXTINCION POR AGUA

EL EMPLEO DEL AGUA EN LA EXTINCION DE INCENDIOS EN 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUPONE UN ALTO RIESGO PARA LAS 
COLECCIONES:

• DESTRUCCION MECANICA DEL PAPEL (CHORRO COMPACTO).
• HUMEDECIMIENTO DEL PAPEL (AUMENTO DE VOLUMEN QUE 
GENERA TENSION SOBRE LOS SISTEMAS DE ENCUADERNACION, 
PROLIFERACION DE MICROORGANISMOS, ETC.).
• DILUCIÓN DE TINTAS Y COLAS, ETC.



V JORNADA DE ARCHIVEROS DE CORDOBA                              CORDOBA, 24 DE MARZO DE 2010

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

EXTINCION POR GASES

LOS SISTEMAS DE EXTINCION POR GAS EVITAN LOS DAÑOS 
INHERENTES A LA UTILIZACION DEL AGUA, PERO TIENEN ALGUNAS 
LIMITACIONES:

• LA NECESIDAD DE EVACUAR PREVIAMENTE LOS RECINTOS.
• LOS ESPACIOS A PROTEGER HAN DE SER ESTANCOS.
• POSIBLE REACTIVACION DE LOS FOCOS (NO HAY ENFRIAMIENTO).
• SISTEMAS COMPLEJOS CON MAS PROBABILIDAD DE FALLO 
(DETECTORES, ACTIVADORES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ETC.)
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EXTINCION POR POLVO

LA UTILIZACION DE POLVO EN INSTALACIONES FIJAS SOLVENTA ALGUNO DE 
LOS INCONVENIENTES ANTERIORES, PERO PLANTEA OTROS PROBLEMAS:

• EL POLVO QUIMICO SECO
SE EXTENDERA FACILMENTE
POR EL RECINTO EN EL QUE
SE HAYA PRODUCIDO EL
DISPARO, DEJANDO UN
RESIDUO DIFICIL DE ELIMINAR.
• EL POLVO QUIMICO SECO
DAÑA LOS EQUIPOS
ELECTRONICOS.
• DISPAROS ACCIDENTALES.
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EXTINCION POR GASES INERTES

LA EXTINCION POR INUNTACION TOTAL DE LOS RECINTOS A 
PROTEGER POR MEDIO DE GASES INERTES (NITROGENO, ARGON, 
ETC.) PLANTEA TAMBIEN SERIOS INCONVENIENTES:

• LOS ESPACIOS HAN DE SER EVACUADOS DE TODO SU PERSONAL 
ANTES DE QUE SE PRODUZCA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA.
• POSIBLE REACTIVACION DE LOS FOCOS (NO HAY ENFRIAMIENTO).
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UN NUEVO CONCEPTO: EL AIRE HIPOXIDO

AIRE HIPOXIDO O INERTE ES UN AIRE CON UN NIVEL DE OXIGENO 
BAJO, ENTRE EL 16% Y EL 12%, PORCENTAJE QUE IMPIDE EL INICIO 
Y EL DESARROLLO DE LA COMBUSTION. 
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LA COMPOSICION DEL AIRE ES:

• 78,084 % N2

• 20,946 % O2

• 0,934 % Ar
• Porcentajes menores de C02, He, Ne
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EFECTOS
SOBRE
LAS
PERSONAS

CONCENTRACION
DE OXIGENO SINTOMAS

21 % NINGUNO (NIVEL NORMAL DE OXIGENO)

15 % NO HAY EFECTOS INMEDIATOS

12 % FATIGA, DIFICULTAD DE COORDINACION

10 % MAREOS Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR

7 % SENSACION DE ATURDIMIENTO

5 % PROPORCION MINIMA PARA QUE EXISTA VIDA

2 – 3 % MUERTE EN MENOS DE UN MINUTO
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EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS

LA EXPOSICIÓN A CONCENTRACIONES 
DE O2 ENTRE 16 Y 15 % NO SUPONE 
NINGUN PROBLEMA PARA LA SALUD 
(ESA ES LA PROPORCION DE O2 EN LA 
CABINA DE UN AVION O A 2.500 M DE 
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR).

LA NORMATIVA ESPAÑOLA DE 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
IMPIDE SU USO EN CENTROS DE 
TRABAJO; EN PAISES COMO ALEMANIA 
SU USO ESTA PERMITIDO.
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EFECTOS SOBRE LA COMBUSTION

LOS MATERIALES COMBUSTIBLES SOLIDOS Y LIQUIDOS NO SE 
INCENDIAN CON CONCENTRACIONES DE OXIGENO INFERIORES AL 
16 %.

EL SISTEMA IMPIDE, POR TANTO, LA IGNICION DEL COMBUSTIBLE, 
IMPIDIENDO LOS DAÑOS INICIALES, QUE NO SON EVITABLES POR EL 
RESTO DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
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¿ COMO FUNCIONA ?

EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS POR AIRE HIPOXIDO ES SIMPLE: 

SE TRATA DE INYECTAR NITROGENO A TRAVES DEL SISTEMA DE 
AIRE ACONDICIONADO EN EL INTERIOR DE LOS RECINTOS A 
PROTEGER.
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control unit

compressor nitrogen
generator

O2-sensor O2-sensor

AREA PROTEGIDA

N2 N2 N2
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UNOS SENSORES MIDEN CONTINUAMENTE LA PROPORCION DE O2
EN EL AIRE Y DETERMINAN LA CANTIDAD DE N2 QUE ES PRECISO 
INTRODUCIR PARA MANTENER EL NIVEL PREVIAMENTE ELEGIDO:

• MODO PREVENTIVO:     15 – 16 %
• MODO DE EXTINCION :  10 – 12 %
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EL SISTEMA PERMITE FUGAS 
MODERADAS: APERTURA DE PUERTAS 
PARA ENTRADA Y SALIDA DE 
PERSONAS.
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SALAS HISTORICAS DIFICILES DE SELLAR.
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GRANDES ESPACIOS DE EDIFICIOS
HISTORICOS COMPUESTOS POR
MUCHAS SALAS, DE DIFICIL
COMPARTIMENTACION.
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CONCLUSIONES (I)

• ES UN SISTEMA QUE PREVIENE LA IGNICION Y, POR 
CONSIGUIENTE, EL HUMO INICIAL.
• ES TOTALMANTE INOCUO PARA EL MEDIO AMBIENTE.
• NO ES TOXICO, NI CORROSIVO, NI DEJA RESIDUOS.
• SE PUEDE UTILIZAR EN ZONAS OCUPADAS POR PERSONAL.
• ES MUY ADECUADO PARA PROTEGER OBJETOS SENSIBLES A LA 
TEMPERATURA, AL AGUA, AL HUMO, A GASES CORROSIVOS, ETC.
• SE PUEDE UTILIZAR EN ESPACIOS MUY GRANDES.
• SU SIMPLICIDAD LO HACE MUY FIABLE.
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CONCLUSIONES (II)

• ES UN SISTEMA QUE NO PRECISA DE INSTALACION DE TUBERIAS.
• EL RENDIMIENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DEPENDERA DE LAS 
FUGAS Y DE LA CANTIDAD DE NITROGENO A INYECTAR.
• LAS SUSTANCIAS ESPECIALES QUE PUEDEN ARDER CON NIVELES 
BAJOS DE OXIGENO HABRAN DE CONTAR CON OTRO SISTEMA DE 
EXTINCION POR GAS INERTE.
• ESTE SISTEMA SE PUEDE COMBINAR CON OTROS 
CONVENCIONALES PARA LA PROTECCION DE UN EDIFICIO CON 
DIFERENTES USOS.
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EJEMPLO DE PROTECCION 
MEDIANTE AIRE HIPOXIDO

EL PALACIO PRETORIO, 
EDIFICIO DE ARQUITECTURA 
MEDIEVAL Y RENACENTISTA 
ES LA SEDE DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA DE 
AREZZO (ITALIA).

LA BIBLIOTECA ALBERGA 
145.000 PIEZAS (LIBROS Y 
DOCUMENTOS, ALGUNOS 
DEL S. XIII).
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INCENDIO BIBLIOTECA DUQUESA ANA AMALIA

WEIMAR (ALEMANIA)     3 DE SEPTIEMBRE DE 2004


