
Número de expediente 2024/00131 

OBRAS EN EL EDIFICIO DE LA EASP 2024: Reforma, adecuación y actualización de la Sede de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada 

 

En relación a este expediente se ha realizado la siguiente pregunta  

 

- No queda definido el aislamiento proyectado para el auditorio, ¿Podrían dar más 
información al respecto? 
 

 

Respuesta de los técnicos: 

 

Con respecto a los paneles de aislamiento acústico, estos están definidos en el plano de "A02 
PLANO TERMINACIONES AUDITORIO) en la referencia 17 - "PANEL ACUSTICO BLANCO, 
RECONNECT ECOWALL EW203 A DEFINIR POR D.O." y en mediciones en el 
capítulo 2  (AUDITORIO) punto 2.03 INSONORIZACIONES, dentro de ese modelo de panel 
luego habrá que definir si lleva algún diseño en especial o se deja liso, por lo que deberán 
presupuestar uno promedio. 

 


